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Sammendrag og konklusjon 

 

 

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Bærum kommune 

utført skorsteinshøydeberegninger/spredningsberegninger for utslipp til luft fra 

et planlagt biobrenselanlegg ved Lommedalen skole. Anlegget er basert på 

fyring med flis, og beregningene er utført for høy kapasitetsutnyttelse. Det er 

tidligere utført tilsvarende beregninger for et kombinert anlegg for flis og olje. 

 

Det er utført beregninger av maksimale timemiddelkonsentrasjoner ved hjelp av 

NILUs gaussiske spredningsmodell CONCX, hvor det antas at konsentrasjons-

fordelingen i avgassen er normalfordelt horisontalt og vertikalt vinkelrett på 

vindretningen. 

 

Den eneste komponenten for avbrenning av flis som kan gi bidrag over 

grenseverdier for luftkvalitet er NO2. Krav til nye anlegg er at bidraget til 

forurensning ikke skal være mer enn halvparten av forskjellen mellom 

luftkvalitetskriteriet (100 µg/m
3
) og "bakgrunnsbelastning" i området (10 µg/m

3
). 

Maksimalt tillatt bidrag fra anlegget er derfor 45 µg NO2/m
3
 i bakkenivå, eller ved 

luftinntak på nærliggende bygning. Utslippet fra anlegget er oppgitt som summen 

av alle nitrogenoksider (NOx). I beregningene er det regnet ”konservativt” som 

om utslippet av NOx består kun av nitrogendioksid (NO2). 

 

Beregningene viser at for dette anlegget er det tilstrekkelig med en pipehøyde på 

15 m over bakkenivå. Maksimalt bidrag til luftinntak på nærliggende bygning kan 

da bli 38 µg/m
3
 ved ustabil atmosfærisk sjiktning og vindstyrke 3 m/s. Dette 

gjelder for pipediameter 300 mm og avgasshastighet 3,0 m/s. Dersom 

pipediameter endres til 250 mm, vil avgasshastigheten øke til 4,32 m/s og 

maksimalkonsentrasjonen bli 34 µg/m3 ved ustabil sjiktning og vindstyrke 

2,0 m/s. Disse forholdene gjelder kun ved helt spesielle meteorologiske forhold. 

Normalsituasjonen vil være langt gunstigere. Krav til nødvendig pipehøyde vil 

endres dersom anleggsdimensjoner eller utslippsdata benyttet i rapporten blir 

endret. Hvis konsentrasjonen i røykgassen reduseres kan pipehøyden reduseres. 

Ved beregning av pipehøyde er det tatt hensyn til topografiske forhold i 

nærområdet. 

 

Bakgrunnskonsentrasjonene er vanligvis høyest i kaldværsperioder med stabile 

meteorologiske forhold, og da vil bidraget fra fjernvarmeanlegget i bakkenivå bli 

redusert til mindre enn 1,0 µg/m
3
. Grunnen til dette er at det ved stabile 

atmosfæriske forhold er svak vind som i liten grad klarer å få utslipp med høy 

utgangshastighet og overskuddsvarme ned til bakkenivå. Normalt vil kraftbehovet 

være største ved de gunstigste spredningsforhold. 
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Reviderte spredningsberegninger for utslipp til luft 

fra et biobrenselanlegg ved Lommedalen skole 

 

 

1 Innledning 

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Bærum kommune 

utført skorsteinshøydeberegninger/spredningsberegninger for utslipp til luft fra et 

planlagt biobrenselanlegg ved Lommedalen skole. Anlegget er basert på fyring 

med flis, og beregningene er utfort for høy kapasitetsutnyttelse. NILU har 

tidligere utført tilsvarende beregninger for et kombinert anlegg for flis og 

oljefyring (Haugsbakk, 2008). 

 

Det er utført beregninger av maksimale timemiddelkonsentrasjoner i nærområdet 

ved hjelp av NILUs gaussiske spredningsmodell CONCX.  

 

 

2 Utslippsdata 

Anlegget består av en enhet for avbrenning av flis (200 kW). Tekniske data i 

Tabell 1 er gitt av oppdragsgiver.  

 

Det er utført beregninger for to alternativer: Alternativ 1: Pipediameter 300 mm 

og avgasshastighet 2,0 m/s. Alternativ 2: Pipediameter 250 mm og 

avgasshastighet 4,32 m/s. 

 

Tabell 1: Anleggsdata – utslipp (se for øvrig inngangsdata i Vedlegg A og B). 

 Flis 

Røykgass-mengde 341 Nm
3
/h 

Røykgass-temperatur 140 C 

Skorsteinsdiameter 300mm (250 mm) 

Utslippshastighet 3,0 m/s (4,32 m/s) 

NOX 82 g/h 
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Figur 1a: Anleggets plassering. 

 

3 Meteorologi 

De meteorologiske forholdene er kritiske for spredning av utslipp til luft. 

Spredningsforholdene kan klassifiseres i tre klasser; ustabile, nøytrale og 

stabile/lett stabile atmosfæriske forhold. Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse 

av stabilitetsklassene. 

 

Ustabile atmosfæriske forhold forekommer oftest om dagen og om sommeren, 

ved klarvær med sterk solinnstråling og svak til middels vindstyrke. Da varmer 

solen opp bakken, og det dannes vertikale turbulente luftstrømmer som gir god 

vertikal spredning av avgassene. For utslipp i bakkenivå vil disse fortynnes raskt, 

mens det for skorsteinsutslipp kan forekomme høye konsentrasjoner nær utslippet 

på grunn av kortvarige nedslag av avgass. 

 

Nøytrale atmosfæriske forhold forekommer ved høye til moderate vindstyrker og 

oftest ved overskyet vær. Høy vindstyrke og god mekanisk blanding gir moderat 

til god horisontal og vertikal fortynning av avgassene. 

 

Stabile/lett stabile atmosfæriske forhold er typisk for stille klare netter og 

vintersituasjoner med avkjøling av bakken og det nederste luftlaget. Temperaturen 

øker med høyden over bakken og dette gir dårlig vertikalspredning i det stabile 

laget. Når relativt varm luft fra sjø transporteres innover kaldt land, vil det 

nederste luftlaget stabiliseres. Dette gir dårlig spredning av røykfanen både 

vertikalt og horisontalt. For bakkeutslipp vil denne situasjonen være kritisk, idet 

den vertikale fortynningen er liten. For skorsteinsutslipp vil liten vertikal 

spredning føre til at utslippet først når ned til bakken langt fra utslippet. 
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4 Spredningsberegninger 

Det er utført beregninger av maksimale timemiddelkonsentrasjoner ved hjelp av 

NILUs gaussiske spredningsmodell CONCX, hvor det antas at konsentrasjons-

fordelingen i avgassen er normalfordelt horisontalt og vertikalt vinkelrett på 

vindretningen (Bøhler, 1987). Beregningene er utført for ustabile, nøytrale, lett 

stabile og stabile atmosfæriske forhold. 

 

Spredningsberegningene er gjennomført med utslipp gitt pr. tidsenhet, og 

konsentrasjoner i omgivelsene er gitt i µg/m
3
. Spredningsmodellen beregner 

maksimale timemiddelkonsentrasjoner. 

 

 

5 Maksimale timeverdier 

Den eneste av de oppgitte komponentene som kan gi bidrag over grenseverdier for 

luftkvalitet er NO2. Krav til nye anlegg er at bidraget til forurensning ikke skal 

være mer enn halvparten av forskjellen mellom luftkvalitetskriteriet (100 µg/m
3
) 

og "bakgrunnsbelastning" i området (10 µg/m
3
). Tillatt bidrag fra anlegget blir 

dermed 45 µg NO2/m
3
. Utslippet fra anlegget er oppgitt som summen av alle 

nitrogenoksider (NOx). I beregningene er det regnet ”konservativt” som om 

utslippet av NOx består kun av nitrogendioksid (NO2). 

 

Beregningene viser at pipehøyde på 15 m vil være tilstrekkelig basert på 

eksisterende bygningsmasse på stedet og anleggsdata gjengitt i Tabell 1. Hvis 

konsentrasjonen i røykgassen reduseres blir nødvendig skorsteinshøyde lavere. 

 

For alternativ 1 (pipediameter 300 mm og avgasshastighet 3,0 m/s) vil maksimalt 

bidrag til luftinntak på nærliggende bygning bli 38 µg NO2/m
3 

 ved ustabil 

atmosfærisk sjiktning og vindstyrke 3,0 m/s. For alternativ 2 (pipediameter 250 

mm og avgasshastighet 4,32 m/s) vil maksimalt bidrag til luftinntak på 

nærliggende bygning bli 34 µg NO2/m
3
 ved ustabil atmosfærisk sjiktning og 

vindstyrke 2,0 m/s. Disse forholdene gjelder kun ved helt spesielle meteorologiske 

forhold. Normalsituasjonen vil være langt gunstigere. 

 

Figur 2 viser konsentrasjon som funksjon av avstand fra kilde for begge 

alternativer. 
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Figur 2a: Alternativ 1 – pipediameter 300 mm, avgasshastighet 3,0 m/s. Fyring 

med flis. Maksimalt NO2 – bidrag til konsentrasjonen 12 m over bakken 

(samme høyde som luftinntak på nærliggende bygning). 
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Figur 2b: Alternativ 2 - pipediameter 250 mm, avgasshastighet 4,32 m/s. Fyring 

med flis. Maksimalt NO2 – bidrag til konsentrasjonen 12 m over bakken 

(samme høyde som luftinntak på nærliggende bygning). 
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